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MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 07/2014
Processo Administrativo n? 01200.005021/2013-51

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacao — MCTI, por meio do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais - CEMADEN, sediado na Rodovia Presidente Dutra, km 40, na cidade de
Cachoeira Paulista, SP, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do
tipo menor preco, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 5.450,
de 31 de maio de 2005, da instrucao Normativa SLTI/MPOG n® 2, de 11 de outubro de 2010,
da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n? 11.488, de 15 de junho
de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 18/06/2014

Hordério: 09h00

Local: COMPRASNET

TIPO DE LICITACAO: Menor Preco

Regime de Execucdo: Empreitada por preco Global

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisicdo de 09 Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa através de Estacdes
Totais Robotizadas (ETRs), com transmissado automatica dos dados via sinal de telefonia
modvel (GPRS) e alimentacado de energia através de painel solar, para atender a demanda do
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Os Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa deverdo ser entregues nas
instalacbes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em
Cachoeira Paulista - SP.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2014, na
classificacao abaixo:

Gestao/Unidade: 240224

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001
Elemento de Despesa: 4.4.90.52

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O cadastro no SICAF poderd ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal -

Comprasnet, no sitic www.comprasnet.gov.br, com a solicitacao de login e senha pelo
interessado.
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3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacao das transacodes inerentes a este Pregdo.

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitacdo,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

3.4. A perda da senha ou a guebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO

4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no §3°2 do artigo 82 da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 2, de 2010.

4.2. Nao poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitacbOes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacado vigente;

4.2.2. estrangeiros gue nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3. que se enquadrem nas vedacbes previstas no artigo 9° da Lei n? 8.666, de
1993;

4.2.4. que estejam sob faléncia, em recuperacao judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liguidacao;

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3. Como condicao para participacac no Pregao, o licitante devera assinalar “sim” ou
“ndo” em campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.3.1. que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n?
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1 a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo gue microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.3.2. que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no Edital;
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4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.3.4. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigosc ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIli, da Constituicéo;

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrucao
Normativa SLTI/MPOG n® 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e
horédrios marcados para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente
a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horério de Brasilia - DF.

5.3. O licitante serd responsdvel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, pelo Pregoeiro ou
de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poder&o retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

5.6. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.6.1. Valor unitério e total do item;

5.6.2. Marca;

5.6.3. Fabricante;

5.6.4. Descricaoc detalhada do objeto indicando, no que for aplicavel, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no érgao
competente, guando for o caso.

5.7. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na entrega dos materiais e servigos.

5.9. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.
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6. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d4 em sessdc publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
gue contenham vicios insandveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1. A desclassificacdo serad sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes e em conformidade com
oart. 22 § 2% e art. 23 do Decreto 5.450/2005.

6.2.2. A nao desclassificacao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacdo.
6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e
os licitantes.

6.5. iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1 O lance deverad ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcursc da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.10. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

6.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd
suspensa e terd reinicio somente apdés comunicacdc expressa do Pregoeiro aos
participantes.

6.12. A etapa de lances da sessdo pulblica serd encerrada por decisdo do Pregoeiro. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepc¢éo de lances.
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6.13. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valerd o Gltimo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenacdo das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automaética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de pegueno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco} minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo
automatica para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pegueno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pegueno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, serd realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderd apresentar melhor oferta.

6.19. Para aquisicdo de bens comuns de informética e automacao, definidos no art. 16-A
da Lei n° 8.248, de 1991, apds o procedimento de "empate ficto" das microempresas e
empresas de pequeno porte, caso mantido o empate, deverd ser observado o direito de
preferéncia estipulado no art. 3° da mesma lei, conforme procedimento estabelecido nos
arts. 5° e 8° do Decreto n® 7.174, de 2010.

6.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aguele previsto no
artigo 392, § 29, da Lei n? 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens:

6.20.1. produzidos no Pals;

6.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

6.21. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato publico para o
qual os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo.
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentar, juntamente com os
documentos de habilitacdo (item 8 deste Edital), catdlogos ilustrativos dos equipamentos
ofertados, contendo descricdo e dimensao de todos os equipamentos, aiém das informacdes
referentes as especificacdes técnicas de todos os componentes dos Conjuntos de
Monitoramento de Movimentos de Massa, que deverao atender a todos os requisitos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

7.2. No caso do licitante classificado em primeiro lugar nao entregar os documentos em
conformidade com o subitem 7.1, o pregoeiro convocard o préximo licitante classificado
para apresentacao dos documentos.

7.2.1. Sera conferida nova oportunidade aos licitantes que apresentarem todas as
documentacdes exigidas no item 8 deste Edital para a apresentacédo dos documentos
elencados no subitem 7.1, caso nenhum dos licitantes classificados tenha
apresentado os documentos conforme estabelecido no subitem 7.1.

7.3. A reabertura do pregdo para nova apresentacdo dos documentos elencados no
subitem 7.1 ndo permitird nova apresentacdo das documentacdes contidas no item 8 deste
Edital. Portanto, se o licitante tiver sido desclassificado na andlise das documentacdes de
Habilitacdo, o mesmo ndo poderd participar de novas rodadas para apresentacdo dos
documentos elencados no subitem 7.1. As convocacdes para nova apresentacao dos
documentos elencados no subitem 7.1, segundo a ordem de classificacdo dos licitantes,
poderdo ser realizadas até que um dos licitantes apresente documentos satisfatérios e o
objeto da licitacdo possa ser adjudicado a participante vencedora do certame.

7.4. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade,
bem como guanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

7.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preco
maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

7.6. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitérios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacéo
nao tenha estabelecido limites minimos, exceto guando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

7.7. O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoavel para tanto,
sob pena de nao aceitacdo da proposta.

7.7.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as caracteristicas do material ofertado, em compatibilidade com o
Termo de Referéncia, minudenciando o modelo, tipo, procedéncia, garantia ou
validade, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos
ou propostas.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
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7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a continuidade da mesma.

7.10. O Pregoeiro poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencac de
melhor preco, vedada a negociacdo em condicBes diversas das previstas neste Edital.

7.10.1. Também nas hipdéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.

7.10.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.11. Sempre que a proposta nado for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

8. DA HABILITACAO

8.1. O Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, em
relacdo a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica
financeira e habilitacdo técnica, conforme o art 49, caput, 89, § 39, 13 a 18 e 43, lll, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n? 02/2010 (que estabelece normas para o funcionamento do
SICAF).

8.1.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacdo vencida junto ao
SICAF.

8.1.2. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através
do sitio oficial, ou na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
serd convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento valido que
comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo,
ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de peqguenc porte e sociedades cooperativas, conforme
estatui o art. 43, § 19da LC n2 123, de 2006.

8.2. Os licitantes que nado estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa
SLTYMPOG n? 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a
Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1. Habilitagao juridica:

8.2.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis;

8.2.1.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente
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registrado, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

8.2.1.3. inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

8.2.1.4. inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

8.2.1.5. no caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdc e estatuto
social em vigor, com a ata da assemblieia que o aprovou, devidamente
arguivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei n? 5.764, de 1971,

8.2.1.6. decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Palis.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.2.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas;

8.2.2.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional {certiddao conjunta,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa
da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso |, do Decreto n®
6.106/07);

8.2.2.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.2.2.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);

8.2.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa u positiva com
efeito negativa, nos termos do Titulo VIl-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.2.2.6. prova de inscricac no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.2.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante;

8.2.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdc mediante
a apresentacado de declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
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8.2.2.9. caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa,
empresa de pegueno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, deverd apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacao.

8.3. Em relacao aos licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF no nivel da Qualificagdo Econémico-Financeira, conforme
Instrucdo Normativa SLTYMPOG n® 2, de 2010, deverdao apresentar a seguinte
documentacao:

8.3.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

8.3.2. balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social,
j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

8.5.2.1 no caso de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da
microempresa, empresa de pegueno porte, nem da sociedade cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 2007, a apresentacao de
balanco patrimonial do UGltimo exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n®
6.204, de 5 de setembro de 2007);

8.3.3. comprovacao da situacao financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (5G) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicacéo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nado Circulante

’

Ativo Total
SG = --
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

’

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

’

8.3.4. as empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual 2 1{um) em qualquer dos indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 5%
{(cinco por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.4. As empresas, cadastradas ou nac no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificacao
técnica, por meio de:
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8.4.1. Comprovacado de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas,
guantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessocas juridicas
de direito publico ou privado, comprovando que o licitante executou atividades
compativeis em caracteristicas com o objeto desta licitacao ou documento
equivalente referente ao atestado apresentado que comprove a experiéncia prévia
na fabricacdo ou no fornecimento de equipamentos eletromecanicos.

8.4.1.1. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade do (s} atestado(s) apresentado(s).

8.4.1.2. A apresentacdo de atestados de capacidade técnica ou qualquer
outra documentacdoc incompativel com o objeto do certame serd
interpretada como interferéncia negativa no normal andamento de
gualquer ato da licitacdo e serd passivel de aplicacdo das sanc¢des previstas
no art. 81 da Lei n.2 8.666/1993. (item 9.4, TC-006.580/2009-0, Acérdéo n?
1.724/2010- Pienario).

8.5. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima, deverdo
ser apresentados pelos licitantes, via e-mail licitacdo@cemaden.gov.br, no prazo de 2 {(duas)
horas, apés solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico. Posteriormente, serdo remetidos
em original, por qualquer processo de cdpia reprografica, autenticada por tabelido de notas,
ou por servidor da Administracao, desde que conferido{s) com o original, ou publicacdo em
o6rgdo da imprensa oficial, para anélise, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, apds encerrado o
prazo para o encaminhamento via e-mail.

8.6. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequenc porte ou
sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange
a regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, apds
solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizacdo. O prazo poderd
ser prorrogado por igual periodo.

8.6.1. A nao-regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se,
na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pegueno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacado fiscal, serd
concedido o mesmo prazo para regularizacdo.

8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

8.8. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.9. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consuitara os sistemas de registros de

sancdes SICAF, LISTA DE INIDONEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sancéo
aplicada ao licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.
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8.10. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

8.11. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-8 Ata no sistema eletrénico.

0. DOS RECURSOS

9.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, serd concedido o prazo
de no minimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra gqual(is) decisdo(0es) pretende recorrer e por
guais motivos, em campo préprio do sistema.

9.2 Havendo guem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.

9.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

9.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo
de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, gquerendo, apresentarem contrarrazbes
também pelo sistema eletrdnico, em outros trés dias, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.4 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais -~ CEMADEN, campus do
INPE, em Cachoeira Paulista, SP, situado a Rodovia Presidente Dutra, km 40, de segunda a
sexta feira (dias Uteis), das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30, Setor Administrativo do
CEMADEN (Divisdo de Geracao de Imagens - DGI).

10 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
10.1 O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a

regular decisao dos recursos apresentados.

10.2 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologard o procedimento licitatério.
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11 DA GARANTIA DE EXECUCAO
11.1 O adjudicatério, no prazo de 10 (dez) dias apés a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente, prestard garantia no valor correspondente a 5% {cinco
por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condicdes previstas
neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigacbes contratuais.
11.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por cento).
11.1.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a
retencdo dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato a titulo de garantia, a serem depositados junto a Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetéaria, em favor da Contratante.
11.2 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.2.1 prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.2.2 prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

11.2.3 as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada.

11.3 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econbmica Federal, com correcao monetaria.

11.4 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

11.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5
{(cinco) dias Gteis, contados da data em que for notificada.

11.6 A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

11.6.1 caso fortuito ou forca maior;
11.6.2 alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacdes contratuais;

11.6.3 descumprimento das obrigacbes pela Contratada decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Contratante;

11.6.4 atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

11.7 Nao serao aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que nao
as previstas neste item.

11.8 Serd considerada extinta a garantia:
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11.8.1 com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.8.2 no prazo de 90 (noventa) apés o término da vigéncia, caso a Contratante
nao comunigue a ocorréncia de sinistros.

12 DO TERMO DE CONTRATO

12.1 Apds a homologacdo da licitacdo, serd firmado Termo de Contrato. O prazo de
vigéncia da contratacdo é de 210 (duzentos e dez) dias contados a partir da data da
assinatura do contrato, observado o cronograma de entrega previsto no subitem 5.2 do
Termo de Referéncia. A vigéncia pode ser prorrogada na forma do art. 57, §19, da Lei n®
8.666, de 1993.

12.1.1 O adjudicatério terd o prazo de 5 {(cinco) dias Uteis, contados a partir da
data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, conforme o caso, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital.

12.1.2 Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 46rgado ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminhd-lo para assinatura ou aceite do adjudicatério, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento {(AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou
aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo.

12.3 Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo realizara consulta “on
line” ao SICAF, cujo resultado serd anexado aos autos do processo.

12.4 Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de, ndo comprovar que mantém as
mesmas condicdes de habilitacdo, ou guando, injustificadamente, recusar-se a assinatura ou
aceite, poderd ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacéo,
para, apds a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os
requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais.

13 DO PRECO

13.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis.
14 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

14.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Termo de Referéncia.
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15 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

16 DO PACOTE DE TREINAMENTO

16.1 A Contratada deverd realizar treinamento de técnicos indicados pelo CEMADEN, com
vistas a garantir a correta instalacdo, operacdo e manutencado dos equipamentos, nos termos
estabelecidos no Termo de Referéncia e na Especificacdo Técnica.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento a que se referir, através de ordem bancéria,
para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pela Contratada.

17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uUteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5¢,
§ 39, da Lei n® 8.666, de 1993.

17.3 O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
contratado no SICAF.

17.3.1 Eventual situacdo de irregularidade fiscal da Contratada ndo impede o
pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipdtese ensejara,
entretanto, a adocdo das providéncias tendentes ao sancionamento da empresa e
rescisao contratual.

17.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunsténcia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacdo da
regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

17.5 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.

17.6 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicével.

17.6.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuices abrangidos por aguele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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17.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) i =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

18 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

18.1.1 ndo aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o termo de contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.2 apresentar documentacao falsa;

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

18.1.5 ndo mantiver a proposta;
18.1.6 cometer fraude fiscal;
18.1.7 comportar-se de modo inidéneo.

18.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrac6es discriminadas no
subitem anterior ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

18.2.1 Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.2.2 impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

18.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancdo de
impedimento.

18.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n? 9.784, de 1999.

18.5 A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

18.6 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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18.7 As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacao estdo previstas no Termo
de Referéncia.

19 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1 Até 2 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
gualquer pessoa poderd impugnar este Edital.

19.2 A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
licitacdo@cemaden.gov.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Setor
Administrativo do CEMADEN (prédio da Divisdo de Geracdo de Imagens - DGI), Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-CEMADEN, Campus do instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, Cachoeira Paulista, SP, situada a Rodovia Presidente
Dutra, km 40, de segunda a sexta-feira (dias Uteis) das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as
16h30.

19.3 Caberd ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacéo no prazo de até 24 (vinte e guatro)
horas.

194 Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias (Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no
Edital.

19.6 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos néo suspendem os prazos previstos
no certame.

19.7 As respostas as impugnacbes e aos esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serao
entranhadas nos autos do processo licitatério, e estardo disponiveis para consulta por
qualguer interessado.

20 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1 Este Edital observard as orientacées e normas voltadas para a sustentabilidade
ambiental, prevendo, inclusive, as recomendacbes quanto a responsabilidade do fornecedor
pelo recolhimento e descarte do material.

20.2 Dentre as recomendacdes voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente
licitacao observara também critérios elencados na Instrucdo Normativa n.2 1 de 19 de janeiro
de 2010 da Secretdria de Logistica e Tecnologia da Informativa do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao.

20.3 A Contratada deverd adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao
dos servicos, quando couber:

20.3.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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20.3.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade industrial
- INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo
aos seus similares;

20.3.3 Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciciaveis,
de forma a garantir a méxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

20.3.4 Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva ROHS (“Restriction of Certain Hazardous Substances”),
tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)}, caddmio (Cd),
bifenii-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

20.3.5 Que sejam utilizados produtos de limpeza e conservacdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacdes e especificacbes determinadas
pela ANVISA;

20.3.6 Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada.

20.3.7 Que seja observada a Resolucdo CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de
1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

20.3.8 Realize a separacdo dos residuos recicldveis descartados pelos érgéos e
entidades da Administracdo Pulblica Federal direta, autdrquica e fundacional, na
fonte geradora, e a sua destinacdo as associacbes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n? 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n? 5.940, de 25 de outubro de 2006;

20.3.9 Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

20.3.10 Preveja a destinacao ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolucao CONAMA n? 257, de 30 de junho de
1999.

21 DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 N&o havendo expediente ou ocorrendo gualguer fato superveniente gue impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicacao em contrario pelo Pregoeiro.

21.2 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacdo.

21.3 A critério do CEMADEN, a presente licitacao podera ser:
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21.3.1 adiada, por conveniéncia exciusiva da Administracao;

21.3.2 revogada, a juizo da Administracdo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

21.3.3 anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.3.3.1 A anulacdo do Pregao induz a do contrato.

21.3.3.2 As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da
anulacdo do procedimento licitatério, ressalvado o direito da contratada de
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

21.4 A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicaréd direito a contratacdo.

21.5 As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacac de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. 56 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracdo.

21.8 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
http://www.mcti.gov.br, e também poderdo ser lidos efou obtidos no endereco
http://www.comprasnet.gov.br, e também poderéo ser lidos ef/ou obtidos no Setor
Administrativo - CEMADEN (prédio da Divisdo de Geracado de Imagens - DGl), Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-CEMADEN, Campus do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, Cachoeira Paulista, 5P, situada a Rodovia Presidente
Dutra, km 40, de segunda a sexta-feira (dias Uteis) das 8h00 as 11h00 e das 13h30 as
16h30, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.11 integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.11.1 ANEXO | - Termo de Referéncia;
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ANEXO Il - Especificagdes Técnicas;

ANEXO il - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO IV - Planitha de Preco Maximo Aceitavel;
ANEXO V - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO VI - Declaracdo de atendimento

sustentabilidade ambiental.

aos

critérios de

Cachoeira Paulista, 5P, 04 de junho de 2014.

CARLOS ALBERTO PEREIRA
Pregoeira Oficial
Portaria SEPED/MCTI n? 11, de 15/05/2014
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto da presente licitacdo, o fornecimento (aquisicdao) de 09 Conjuntos
de Monitoramento de Movimentos de Massa através de Estacdes Totais Robotizadas (ETRs),
com transmissdo automatica dos dados via sinal de telefonia mével (GPRS), para atender a
demanda do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN
conforme especificacfes técnicas apresentadas no Anexo | deste Termo de Referéncia.

1.2 As ETRs deverdo ser entregues no Prédio do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, Campus do INPE, Rodovia Presidente Dutra, km
40, CEP 12630-000, em Cachoeira Paulista - SP.

Aquisicao de Conjunto de

Monitoramento de

Movimentos de Massa 410.681,59 3.696.134,31
através  de Estacbes

Totais Robotizadas

2. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

2.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servicos comuns, de que
tratam a Lei 10.520/02 e o Decreto n? 5.450/05, por possuir padrées de desempenho e
caracteristicas gerais e especificacdes usualmente encontradas no mercado, ndo exigindo
habilitacdo especial para a sua execucdo.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 A licitante deverd observar as especificacdes técnicas constantes no Anexo | deste
Termo de Referéncia.

4, DO OBJETIVO E DA JUSTIFICATIVA

4.1. O objetivo é a implantacdo de uma rede de coleta automatica de dados de
deslocamentos de pontos observados, em éareas de risco a movimentos de massa (/e.:
fluxos gravitacionais de massa) através de Estacdes Totais Robotizadas para o Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — CEMADEN. Essa rede serd
voltada para o monitoramento de movimentac6es de encostas, com capacidade de fornecer
dados em tempo real e permitird realizar estudos para compreender a dinamica das areas
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onde serao instalados, especiaimente no gue diz respeito a relacdo entre movimentacao,
precipitacdo e umidade do solo. Com base nesses estudos, pretende-se obter as
informacdes que possibilitem produzir e emitir alertas prévios com maior confiabilidade,
relacionados a riscos de desastres relacionados a movimentos de massa e, desta forma,
minimizar a quantidade de mortes e os danos materiais correspondentes.

4.2. A licitacdo em tela visa adquirir equipamentos para desenvolver sistemas de
observacdo para o monitoramento de riscos de desastres naturais, uma das competéncias
do CEMADEN/MCT! (item IV do Art.13. A do Decreto no 5.886, de 2006 que define a
estrutura regimental do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo - MCTI, conforme
modificacdes inseridas pelo Art.4 do Decreto n® 7.513, de 1° de julho de 2011, marco legal
de criacdo do CEMADEN).

4.3. O modelo de monitoramento geoldgico-geotécnico do Cemaden para as diversas
areas de risco existentes no Brasil estd baseado na instalacdo de aparelhos e sensores
diversos para obtencdo de dados de movimentacdo de encostas de interesse as acdes de
monitoramento e alerta geolégico-geotécnico do Cemaden, dentre os quais estdo as
estacdes totais robotizadas.

4.4, Estacles totais robotizadas sdo aparelhos que emitem sinais continuos de laser
cobrindo um horizonte de 360 graus a partir de um ponto central no meio de uma éarea
rodeada por encostas. O sinal de laser é refletido em sensores de prismas instalados em
diversos pontos nas encostas, permitindo monitorar variacdes topograficas pontuais nos
terrenos. Na concepcao do modelo de monitoramento do Cemaden, estas estacdes serdo
instaladas em locais seguros e com visibilidade e cobertura ampla, com alcance de visada
de até 2,5 km, de encostas naturais e do maior nimero possivel de areas de risco de
deslizamentos em uma localidade, de um municipio. A légica é obter continuamente dados
de indicios superficiais de movimentacdes de terreno em macicos de solo e de rocha, a
partir do movimento absoluto e relativo detectado na rede de prismas, principalmente
durante ou logo apds a incidéncia de eventos de chuvas com acumulados e intensidades
pluviométricas elevadas. A andlise dos dados e a vistoria das &éreas com indicios de
movimentacdo poderdo indicar locais especificos de acbes de remocdo preventiva e
emergencial e ainda permitird estudos para melhor entender o comportamento dos terrenos
e estabelecer melhores correlacdes entre chuvas e deslizamentos e critérios especificos de
alerta para acfes preventivas. Serd instalada 1 estacao total robotizada em cada um dos 9
municipios selecionados para esta primeira fase de cardter piloto de instrumentacdo e
monitoramento geotécnico.

4.5. Assim, a aquisicédo dos Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa
através de Estacbes Totais Robotizadas, objeto desta licitacdo, possibilitard o inicio da
estruturacdo da rede de coleta de dados geotécnicos, que faz parte da infraestrutura do
sistema observacional de desastres naturais do pais, do Governo Federal, estando prevista
no Objetivo 173 {Promover a estruturacac de sistema de suporte a decistes e alerta de
desastres naturais), do Programa- 2040 - Gestdo de Riscos e Respostas a Desastres, do
Plano Plurianual - PPA 2012-2015.

4.6. Cabe esclarecer que os equipamentos, objeto desta licitacdo, se distinguem dos
demais equipamentos ja licitados pelo CEMADEN, pois visam detectar movimentacdes de
encostas antes da ocorréncia de rupturas que possam causar danos materiais ou humanos.
O intuito, como ja foi mencionado anteriormente, é a obtencdoc de informacdes em tempo
guase real, por meio da transmissao automaética dos dados via sinais de telefonia mével. Em
suma, o0s equipamentos em questao visam permitir o estudo de correlacdes de
movimentacdes do solo com as condicdes pluviométricas e de umidade do solo, além de
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prover informacbes essenciais para a elaboracdo de alertas precoces dos desastres de
movimentos de massa.

4.7. A transmissdo automaética das informacdes via sinal de telefonia mével permitird ao
CEMADEN/MCT! obter dados mais precisos e em tempo quase real sobre movimentacdes
ocorridas nos terrenos localizados em &reas com risco a movimentos de massa. Tais
informacdes auxiliardo, por sua vez, na elaboracdo de andlises e previsdes sobre os riscos
de movimentos de massa (/.e.: solos/rochas) com potencialidade para afetar a populacéo
local implicando, assim, em uma maior eficiéncia nas emissdes dos alertas, que contribuirdo
significativamente com as acdes das defesas civis federal, estaduais, municipais e do
Distrito Federal e auxiliardo a minimizar a quantidade de mortes e os danos materiais.

4.8. A aqguisicdo da rede de coleta de dados através de Estacdes Totais Robotizadas sera
realizada por meio da modalidade Pregdo Eletrénico, do tipo menor prego, conforme
disposto no art. 42, inciso X, da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, no art. 8¢, inciso V,
Anexo |, do Decreto ne 3.555, 8 de agosto de 2000, e Decreto n2 5.450, de 31 de maio de
2005.

4.9, Neste contexto, destaca-se que o objeto deste Termo de Referéncia enguadra-se na
categoria de bens e servicos comuns por possuir padroes de desempenho, qualidade e
caracteristicas gerais usualmente encontradas no mercado, conforme especificacles
técnicas apresentadas no Anexo |l do Edital.

4.10. A execucac das atividades do objeto desta contratacdo encontra amparo legal na
Instrucdo Normativa MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010. O objeto desta licitacdo néo
produz residuos nem emite efluentes no ambiente, sendo destinado apenas a coleta de
dados ambientais.

4.11. Esclarece-se, também, que, embora os equipamentos, objeto desta licitacédo,
apresentem softwares embarcados (/.e.: embutidos), ndo ha a necessidade de submeter a
contratacdo aos tramites exigidos pela instrugdo Normativa MPOG n? 04, de 15 de janeiro de
2010, visto que trata-se, na realidade, de uma solucdo que utiliza tecnologia para uso
especifico, cujos softwares sao constituidos para esse fim. Distinguindo-se das solucdes de
Tecnologia da informacao (Ti), disciplinada pela instrucao Normativa supracitada, pois nao
sdo: (1) equipamentos de uso genérico (e.g.: computadores, servidores, tablets e
smartphones); (2) softwares de "prateleira" {e.g.: os da Microsoft); e (3) processos como a
gestdo de projetos e desenvolvimento de software.

5. DO VALOR ESTIMADO E PRAZOS DE ENTREGA
5.1. O valor estimado peia drea técnica, para a aquisicao, dos 09 (nove} Conjuntos de
Monitoramento de Movimentos de Massa através Estacbes Totais Robotizadas, com
transmissdo automatica via sinal de telefonia mével é de R$ ....ceeue.e.  CT— ) por unidade,
totalizando o valor de R$ .......... T ).
5.2. A entrega do objeto serd dividida em 3 (trés) lotes, conforme estabelecido abaixo:

12 lote: 1 (um) Conjunto de Monitoramento de Movimentos de Massa;

22 lote: 4 (quatro) Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa;
3¢ [ote: 4 (quatro) Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa.
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5.2.1 O cronograma do Edital deverd considerar os seguintes prazos maximos, em
dias corridos:

Prazos maximos a partir da

Atividades assinatura do contrato
Lote 1 Lote 2 Lote 3
Entrega e teste dos equipamentos
(estagdes, prismas, sistemas de
alimentacao, sistemas de 90 dias 120 dias 150 dias
armazenamento e transmissao de
dados).

5.2.2 Enfatiza-se que a divisdo em 3 (trés) lotes é em funcdo da capacidade de
producao das empresas do setor, propiciando, desta forma, ampla concorréncia na
licitacdo, bem como das condicbes de acompanhamento e fiscalizacdo do corpo
técnico do CEMADEN.

5.2.3 A licitante vencedora poderd, se assim o desejar, negociar junto a
Administracdo prazos intermediarios para entregas de cada lote {ou seja, antes dos
prazos maximos indicados neste Termo de Referéncia), com a observancia de que
qualquer custo adicional correrd por conta da licitante vencedora.

5.2.4 A opcao pela entrega antecipada de cada lote adquirido nao exime a licitante
vencedora de cumprir a entrega total do respectivo lote dentro do prazo méximo
indicado no item 5.2.1 deste Termo de Referéncia.

5.3. A entrega por parte da Contratada e pagamento por parte da Contratante serd
considerado para cada lote e cada etapa de implantacéo dos Conjuntos de Monitoramento
de Movimentos de Massa.

5.4. A distribuicdo de valores para fins de pagamento tera como base a tabela abaixo:

Entregas Percentuais a serem pagos na
conclusao das atividades
Lote 1 Lote 2 Lote 3
Fornecimento e teste dos
equipamentos (estacoes,
prismas, sistemas de 11% 44% 45%

alimentacao,

sistemas de

armazenamento e
transmissao de dados)

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. A entrega equipamentos correspondentes aos lotes relacionados ao objeto desta
licitacdo deverd ocorrer em dia Gtil, no periodo das 8h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30, ao
Presidente da Comissao Especial de Recebimento de Materiais, no Prédio do CEMADEN,
Campus do INPE, Rodovia Presidente Dutra, km 40, CEP 12630-000, Cachoeira Paulista-SP,
em consonancia com os prazos estabelecidos no subitem 5.2.1 deste Termo de Referéncia.

6.2. Os equipamentos pertencentes aos lotes 1 a 3 deverdo ser fornecidos de acordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia.
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63. O 12 lLote com 01 (um) conjunto tem também por objetivo identificar
inconformidades nos equipamentos, reduzindo o impacto de qualguer correcdo necessaria
para os lotes seguintes.

6.3.1 A Contratada devera fornecer e instalar, com acompanhamento dos técnicos
indicados pelo CEMADEN, a unidade do 1° lote em local a ser definido dentro do
campus do INPE. Para efeito de teste, deverdo ser instalados pelo menos 20 prismas
de leitura e 4 prismas de referéncia.

6.3.2 Desta forma, a instalacdo do lote 1 possuird duplo propdsito, sendo o
primeiro, a aceitacdo pelos técnicos do CEMADEN das caracteristicas minimas
necessarias ao cumprimento das especificacbes deste Termo de Referéncia e o
segundo, de ser parte integrante do Treinamento de instalacdo, Manutencdo e
Operacao estabelecido no Anexo | deste Termo.

6.3.3 A aceitacdo deste 19 Lote se dard a medida gue a Contratada atender todas as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, além de garantir o
cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Fornecer toda a documentacao dos sistemas e subsistemas que incluam de
forma clara as especificacdes de cada item fornecido;

b) Fornecer as instrucdes necessarias para sua operacao;

C) Permitir a transmissao dos dados para um servidor indicado pelo
CEMADEN, utilizando a rede G5M/GPRS de todas as operadoras de telefonia
movel disponiveis;

d) Permitir identificar remotamente as ETRs conectadas a internet através de
IP dindmico, atestando sua capacidade de comunicacdo e gerenciamento
remoto;

e) Permitir acesso ac banco de dados local da ETR, de modo que o CEMADEN
possa programar sua préopria aplicacdo para acessar os dados de maneira
remota, integrando a ETR a seu sistema automatizado de coleta de dados.

6.3.4 A Contratada devera fornecer os equipamentos dos lotes 1 a 3 no local
especificado no subitem 6.1 deste Termo de Referéncia, de acordo com o
cronograma apresentado no subitem 5.2.1 deste Termo de Referéncia.

6.3.5 A aceitacdo do 12 ao 32 Lote ocorrera de acordo com o estabelecido nos
subitens 6.7 e 6.9 deste Termo de Referéncia.

6.4 A Contratada que ndo cumprir os prazos estabelecidos no subitem 5.2.1 deste Termo
de Referéncia sofrerd as sancbes previstas neste Termo de Referéncia, no Edital e no
Contrato, bem como as previstas na Lei n.2 10.520/2002 e subsidiariamente as
estabelecidas na Lei n? 8.666/1993.

6.5 A entrega do objeto deste Termo de Referéncia serd acompanhada e fiscalizada por

comissdo designada pelo CEMADEN para esse fim, sendo permitida a assisténcia de
terceiros.

Pagina 25 de 51



MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 07/2014

6.6 Caberd também a Comissao Especial de Recebimento de Materiais verificar, por meio
de amostragem ou integralmente, se os produtos entregues estdo em conformidade com a
especificacao técnica estabelecida no Anexo Hl do Edital.

6.7 Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega de cada lote ou de cada
parte de lote, nos locais em consondncia com a quantidade de produtos de cada lote,
conforme cronograma apresentado no subitem 5.2.1 deste Termo de Referéncia, no prazo
de 5 {cinco) dias uteis, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.8 Ressalte-se que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, em no méximo 30 {trinta) dias corridos a contar do recebimento da solicitacdo, as
suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, mesmo apds
recebimento definitivo do objeto, nos casos em gue estiverem dentro do prazo de garantia
contratual.

6.9 Os bens serao recebidos definitivamente, para cada lote ou cada parte de lote, apés
verificacdo da quantidade e qualidade dos materiais (i.e.: Aceitacdo da Comissdo Especial
de Recebimento de Materiais) e o0 consequente “atesto/aceito” dos produtos pelo gestor do
Contrato, designado pelo CEMADEN, que deverd ocorrer no prazo de 10 {(dez) dias Uteis apds
o recebimento provisério mencionado no subitem 6.7 deste Termo de Referéncia.

6.9.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-& como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.9.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.
7. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVICOS
7.1. O prazo total de garantia de todos os componentes do objeto serd de, no minimo, 2
(dois) anos, apds a entrega definitiva, descrita no subitem 6.9, deste Termo de Referéncia,

desde que sejam atendidas as condicbes apresentadas no Treinamento de instalacdo,
Manutencdo e Operacao.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Sao obrigacbes da Contratante:
8.1.1 receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitacao e recebimento definitivo;

Pagina 26 de 51



MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 07/2014

8.1.3 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado
ou corrigido;

8.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado;

8.1.5 efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

8.2 A Administracdo n&o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

9.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia {em se tratando de produtos) e prazo de garantia ou validade {(em se
tratando de produtos e/ou servicos);

9.1.2. o objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em
portugués e da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.1.3. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

9.1.4. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.5. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e guatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos gue impaossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

9.1.6. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacao;

9.1.7. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
as dependéncias do CEMADEN e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE;

9.1.8. garantir o funcionamento adequado do objeto;

9.1.9. indicar preposto para representa-la durante a execucéo do contrato.

Pagina 27 de 51



MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 07/2014

9.2. A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo da Contratante ndo eximira a
Contratada de total responsabilidade pela mé execucdo dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

10. DA SUBCONTRATAGCAO

10.1. Na&o sera admitida a subcontratacdo do fornecimento dos equipamentos.

11.  ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condicdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

12. DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO

12.1. No interesse do CEMADEN, o valor inicial atualizado da contratacdo poderd ser
aditivado ou suprimido até o limite de 25% {vinte e cinco por cento), com fundamento no
art. 65, §§ 12 e 22, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido nesta
condicao, exceto as supressodes resultantes de acordo entre as partes.

13. DO CONTROLE DE EXECUCAO

13.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessdrio a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

13.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) sera confiado a uma comissado de, no minimo, 3 (trés}) membros, designados
pela autoridade competente.
13.2. A fiscalizacao de que trata este item néo exciui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. O representante da Administracac anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.
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13.4. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do objeto serdo realizados pela
Comissdo de Fiscalizacao designada pelo CEMADEN para esse fim, permitida a assisténcia

de terceiros.

13.5. Nos termos do art. 67 Lei n? 8.666, de 1993, serao designados representantes para
acompanhar e fiscalizar a execucao dos servicos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necesséario &a
regularizacao de falhas observadas, conforme o disposto nos §§ 12 e 29 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993, obedecendo aos seguintes principios:

Serao designados 1 (um) gestor, 1 (um) fiscal requisitante, 1 (um) fiscal
técnico e 1 (um) fiscal administrativo, nos termos do Memorando Circular n®
12/2011- CGRL;

O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato;

As disposicoes previstas nesta cldusuia ndo excluem o disposto no Anexo IV
{(Guia de Fiscalizacdo dos Contratos de Terceirizacdo} da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n2 02, de 2008;

A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referéncia;

A execucdo dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos aspectos
mencionados no art. 34 da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 02, de 2008,
quando for o caso.

13.6. A execucdo do Contrato serd fiscalizada pelo Gestor do Contrato e Fiscais da
Contratante, especialmente designados, cumprindo-lhes:

Acompanhar e a fiscalizar a execucdo do objeto, dirimir as dulvidas gque
surgirem no curso da sua prestacdo e dar ciéncia a Contratada, para a fiel
execucao dos servicos durante toda a vigéncia do Contrato;

Fiscalizar a execucdo do objeto, de forma ampla e irrestrita, sem prejuizo da
plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou a terceiros,
considerando que a presenca dos servidores designados ndo diminuird a
responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de
imperfeicdes técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior;

Sustar, recusar, mandar refazer os itens do objeto que estejam em desacordo
com as especificacdes técnicas (Anexo Il do Edital), fazer cumprir os prazos
para a correcdo de possiveis falhas ou substituicées de produtos/artefatos em
desconformidade com o solicitado, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referéncia;

Receber da Contratada, os esclarecimentos juigados necessarios sobre
eventuais irregularidades de cardter urgente ou emergenciais, as informacdes
sobre possiveis paralisacées do fornecimento, e a apresentacao de relatério
técnico ou razdes justificadoras a serem apreciadas e decididas pelos
servidores designados.

13.7. As decisbes e providéncias sugeridas pela Contratada ou julgadas imprescindiveis,
gue ultrapassarem a competéncia dos servidores designados pela Contratante, deverdo ser
encaminhadas a autoridade superior, para a adocdo das medidas cabiveis.
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13.8. Aos servidores designados fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de
todos os itens constantes do Termo de Referéncia, da proposta da Contratada e das
cldusulas do futuro contrato, além de solicitar a substituicdo de qualguer empregado da
Contratada que: comprometa a perfeita execucdo do objeto; crie obstéculos a fiscalizacao;
ndo corresponda as técnicas ou as exigéncias disciplinares do Orgéo; e cujo comportamento
ou capacidade técnica sejam inadequados a execucdo do objeto, gque venha causar
embaraco a fiscalizacdo em razdo de procedimentos incompativeis com o exercicio de sua
funcéo.

13.9. A Contratante poderd, a qualguer momento, na execucdo do contrato, efetuar
diligéncias e inspec¢des nas dependéncias da Contratada e nos locais de execucao de cada
evento, com o objetivo de verificar o desenvolvimento das atividades.

13.10. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666,
de 1993.

14. DA VIGENCIA
14.1. Apds a homologacdo da licitacdo, serd firmado Termo de Contrato. O prazo de
vigéncia da contratacédo é de 210 (duzentos e dez) dias contados a partir da data
da assinatura do contrato, observado o cronograma de entrega previsto no subitem
5.2 do Termo de Referéncia. A vigéncia pode ser prorrogada na forma do art. 57,
§19, da Lei n® 8.666, de 1993.
15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n®
10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualguer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. fraudar na execucdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.1.6. nao mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualguer das infracbes discriminadas no subitem acima
ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

15.2.1. adverténcia por faitas ieves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;
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15.2.2. multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias.

15.2.3. multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo
inadimplida;

15.2.5. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracao, pelo
prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Unido com © conseguente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica, enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

15.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que:

15.3.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.3.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo gue assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de
1999.

15.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

15.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Este Termo de Referéncia foi elaborado pela area técnica e aprovado pela autoridade
competente.
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ANEXO |

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

1. Objeto

Estas especificacOes estabelecem os requisitos técnicos de desempenho e projeto para os
09 (nove) Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa através de Estacfes Totais
Robotizadas, para monitoramento remoto e automatico de movimentacdes de encostas em
adreas de risco a movimentos de massa, como parte da infraestrutura observacional do
sistema nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais. As Estacdes Totais
Robotizadas ou ETRs, equipamentos que fazem parte do objeto destas especificacées, tém
por finalidade basica realizar de forma automatica, a medida, o armazenamento e a
transmissdo por meio de modem celular, dos dados relativos a posicdo dos pontos de
monitoramento, a serem instalados em encostas de dreas de risco a movimentos de massa.
As Estacdes Totais também poderdo ser do tipo “Automatizadas”, ao invés de
“Robotizadas”, ou possuir outra nomenclatura prépria do fabricante, desde que atendam as
Especificacdes Técnicas deste edital.

- 2. Especificagdes técnicas gerais

2.1 Devem ser fornecidos 09 {nove) Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa,
cada conjunto com:
a) 1 (uma) Estacdo Total Robotizada;
b} 1 {um) Receptor GNSS;
c) 120 (cento e vinte) Prismas Refletores de Monitoramento, sendo 20 previstos para
reserva;
d} 5 (cinco) Prismas de Referéncia, sendo 2 previstos para reserva;
e) Caixas de Acondicionamento;
f} 1 (um) Sistema de controle das ETRs e armazenamento de dados;
g) 1 (um) Modem Celular;
h) 1 (um) Sensor atmosférico;
1 {um) Subsistema de alimentacdo elétrica;
1 {um) Conjunto de ferragens e acessoérios para montagem da Estacdo Total
Robotizada e dos prismas refletores e de referéncia;
k} 120 (cento e vinte) suportes de fixacdo para prismas, sendo 20 previstos para
reserva;
I} 5{cinco) suportes de fixacdo para prismas de referéncia, sendo 2 previstos para
reserva.

2.2 Cada grupo de componentes ou acessorios deve ser do mesmo tipo, marca, modelo e
versao, em todos os 09 Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa. Ou
seja, todas as Estacbes Totais devem ser do mesmo modelo, assim como todos os
sensores atmosféricos, prismas refietores, e demais itens especificados nos itens 3.1 a
3.10. Assim sendo, ndo se faz necessario que todos os componentes de um mesmo
Conjunto de Monitoramento de Movimentos de Massa sejam todos da mesma marca,
modelo ou versao.

2.3 Além dos componentes e mddulos descritos acima, deve ser também fornecido o
“software” para a interface local, que possibilite conexao remota entre as ETRs e o
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sistema de aquisicdo de dados, com as respectivas licencas. Este software serd
utilizado em notebooks tipo PC durante os procedimentos de instalacdo e manutencdo
das ETRs e também em servidores remotos, devendo permitir a sua
configuracdo/programacéo e extracédo de dados através de link de comunicacdo da
rede de telefonia mével celular.

2.4 Estes “softwares ” sdo parte integrante e insepardvel deste fornecimento por estarem
totalmente integrados as funcionalidades das ETRs e deverdo ser compativeis,
preferencialmente, com o sistema operacional Windows 7 ou superior.

3 Especificacbes técnicas detalhadas do Conjunto de Monitoramento de Movimentos de
Massa

Para que as ETRs operem remotamente e sem assisténcia durante longos periodos é
necessario que todos os componentes e méduios que as compdem possuam qualidade
garantida, confiabilidade e sejam confeccionados com materiais resistentes a exposicao
prolongada as intempéries climéticas como alitas temperaturas, umidade e grande
intensidade de insolacdo. Cada componente ou médulo dos Conjuntos de Monitoramento de
Movimentos de Massa, referidc no item 2 deste Anexo deve satisfazer os seguintes
requisitos gerais minimos:

3.1 Estacao total robotizada (ETR)

Cada uma das ETRs fornecidas deve possuir as seguintes especificacbes:

a) Deve permitir operacbes automatizadas, tais como apontar para os prismas de
monitoramento instalados em locais pré-definidos no setup inicial, fazer medidas de
diversas séries angulares / lineares e detectar prismas de monitoramento, passivos,
a distancias de até 2500 metros;

b) Deve permitir o controle remoto através de computador, permitindo operacdes como
girar a Estacdo, ligar/desligar o apontador laser, detectar prismas e efetuar
medicdes;

¢} Capacidade de monitorar 100 prismas em no méximo 60 minutos;

d) Deve permitir a criacdo de grupos de pontos de leitura, com no minimo 5 conjuntos
de 20 prismas cada;

e) Deve permitir deteccdo automatica de prismas dentro de um raio minimo de 30 cm a
partir de uma localizacdo pré-estabelecida no setup inicial;

f) Velocidade de rotacdo da estacdo de no minimo 100°/segq;

g} Precisdo angular de 1” ou melhor;

h} Preciséo linear de pelo menos 0,8 mm + 1ppm no modo prisma;

i} Deve possuir compensador automatico nos eixos horizontal e vertical;

) Telescépio com aumento de no minimo 30x;

k) Possuir Indice de protecao contra intempéries seguindo o Padrdo Internacional iP54
ou superior, além de permitir a operacdo com temperaturas entre -20°C e 50°C;

I} Deve possuir EDM com laser classe 1, nao prejudicial a sadde humana;

m) Deverd vir acompanhada de base nivelante, especifica para o modelo oferecido;

n) Deve possuir saida / adaptador para saida de dados para porta de Ethernet padrao
RJ]-45 permitindo o acesso as informacgdes que estejam na mesma rede
remotamente;

0o} No caso de falha de alimentacdo de energia ou durante a substituicdo da bateria
principal, a ETR deve ter a capacidade para reassumir todas as suas funcdes no
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momento em que a carga for restabelecida, sem a perda dos dados e da
configuracado anterior;

A ETR deve permitir seu gerenciamento remoto por uma conexdo TCP/IP através do
modem pela rede de telefonia, com a execucdo remota das seguintes funcdes: leitura
da identificacdo, da data e hora e reconfiguracdo ou reprogramacao pelo
carregamento (“Send”) do arquivo de programa de usudrio ou lista de instrucdes,
descarregamento de dados (“Downicad”), leitura instantdnea de dados de
manutencao;

A comunicacao remota entre o servidor e a ETR deve possuir recursos de seguranca
(criptografia e/ou chave de seguranca) que dificultem o acesso por terminais naoc
autorizados;

A ETR deve permitir, por meio do software de configuracdao local, a execucao das
seguintes funcbes: carregamento de lista de instrugcbes no equipamento,
descarregamento de dados (“Download”), leitura instantédnea dos prismas instalados,
leitura instantanea de varidveis internas de configuracao (identificacdo da estacdo e
coordenadas, por exemplo), edicdo de pardmetros da interface de comunicacdo
serial, edicdo de configuracbes de controle do modem (substituicdo da APN da
operadora de telefonia e de usuéario e senha);

Para todo o conjunto de ETRs devem ser fornecidos 9 (nove)
cabos/conversores/adaptadores de interface para comunicacdo entre a ETR e a porta
USB de dispositivos externos como notebook PC, que seja compativel com todas as
portas seriais comuns no mercado, com protocolo de manuseio automético, e sem
necessidade de alimentacdo externa de energia através de fonte de alimentacdo. O
cabo deve atender a especificacdo USB v1.1 ou superior e ser compativel com o
Microsoft Windows 7 ou versdes superiores ou Linux.

3.2 Receptor GNSS

Os receptores GNSS fornecidos servirégo para o controle da posicédo das ETRs e deverao ter
as seguintes caracteristicas:

STQIID 0T

Devem servir para o monitoramento continuo;

Devem ter capacidade de receber dados RTK e NTRIP;

Devem ser de dupla frequéncia;

Devem ser habilitados para os sistemas GPS e GLONASS;

Possuir no minimo 120 canais para recepcao do sinal de satélite;

Possuir opcao de configuracao da taxa de recebimento de dados NTRIP;

Capacidade de captar sinais GPS (L1/L2, L2C e L5) e GLONASS (L1/L2);

Deve possuir software interno préprio, com interface Web, possibilitando a
configuracdo de rastreio, tipo e altura da antena, coordenadas do local, recepcado de
correcdes NTRIP e RTK, através de um computador comum conectado ao sistema
Ethernet;

A taxa de gravacédo de dados brutos deve ser de no minimo 10 Hz;

Devem fornecer dados brutos no formato RINEX;

Devem possuir um sistema de limpeza automatica de dados antigos e
desnecessarios;

A interface Web deverd possibilitar a criacdo de uma ponte para o envio de dados
brutos ao FTP criado na Ethernet local, para que nao seja necessario ¢ acesso a
Interface Web e sim diretamente ao FTP,;

m) O receptor devera possibilitar ao usudrio configurar o tamanho e a taxa de gravacao

nj

dos dados brutos antes de ser enviado ao FTP;
Todas as atualizacdes do receptor deverao ser feitas apenas utilizando licencas por
senhas, sem necessidade de substituicdes de hardwares;
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Deverd possuir opcao para receber correcdées NTRIP via Internet;
O receptor devera possuir saidas de comunicacdo uma do tipo LAN e 1 portas tipo
LEMO para conexao de radios de até 35W ou modem GPRS externos ou cabos serial
RS-232;
Possua tecnologia para minimizar os efeitos de multicaminhamento;
O receptor deverd estar dotado de luzes indicadoras para informar: estado do
receptor (on/ off), gravacao de dados, rastreamento de satélites e situacdo da
bateria;
Deverd possuir opcdo do uso de cartdo SD de no minimo 1GB ou possuir memédria
interna de no minimo 1GB;
Precisao com tempo real (RTK) melhor qgue 20 mm + 1 ppm;
Possua solucdo da ambiguidade com a confiabilidade dos sinais RTK em 99,9% ou
superior;
Possua um tempo de inicializacdo em até 10 segundos no modo RTK;
Precisdo das coordenadas pdés-processadas com iongo tempo de observacdo devera
atender as exigéncias:

e Horizontal - Horizontal: 3 mm + 0,5 ppm {rms);

e Vertical - 6 mm + 0,5 ppm {rms}.
Deverd suportar condicées ambientais durante sua operacdo entre -10 Graus célsius
a +45 Graus;
Ser a prova d'dgua e poeira, de acordo com classificacdo P66 no minimo,
comprovada em catdlogo do fabricante;
Devem ser de facil adaptacdo na Estacao Total fornecida;

aa) Os receptores deverdo ser fornecidos com todos os cabos e plugues necessérios a

integracao com as Estacdes Totais fornecidas;

bb)Devem ter peso e dimensdes que nao atrapalhem o funcionamento da Estacdo Total

fornecida

cc) Devem possuir antena da mesma marca e compativel com o receptor;
dd} A antena deve ter ganho de sinal superior a 25 dbi.

3.3 Prismas refletores de monitoramento

Os prismas refletores deverdo ter as seguintes caracteristicas:

a)
b)
)

3.4

Permitir o seu monitoramento automatico a partir da Estacéo Total a ser adquirida;
Os prismas refletores deverdo ser do tipo passivo;

Os prismas refletores deverdo vir com a sua respectiva protecdo contra a chuva
direta;

O modelo deve ser préprio para o monitoramento continuo;

Os prismas refletores deverdo ser acompanhados de suporte para sua fixacao;

O modelo deve possibilitar um desvio angular do feixe laser menor que 6”.

Prismas de referéncia

Os prismas de referéncia devem permitir médxima precisao nas medicbes para que eventuais
alteracdes na posicao da Estacdo Total sejam detectadas. Além disso, devem ser do tipo
passivo e serem proéprios para o monitoramento continuo; Os prismas de referéncia devem
possibilitar um desvio angular do feixe laser menor que 2”.

3.5

Caixa de acondicionamento
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Todos os mdédulos e circuitos eletrénicos, assessérios as Estacdes Totais tais como, o
modem celular, protetores de surto, controlador de carga, sistema de controle das ETRs e
armazenamento de dados, bateria(s) e demais componentes associados, devem ser
embutidos em caixas de acondicionamento ambientalmente vedadas, que respeitem as
seguintes especificacdes:

a)

Devem ser protegidas contra entrada de poeira, jatos de dgua em todas as direcoes,
insetos, chuva, possuir protecdo contra corrosdo padrao NEMA 250 (4X) ou grau de
protecdo I[P equivalente ou superior (originalmente, antes da instalacdo de
conectores), construida em poliéster reforcado com fibra de vidro ou aco inoxidavel
ou aluminio, em cor clara e neutra, com tampa com fechamento frontal guarnecida
por borracha de vedacdo, sendo fornecidas todas as ferragens em aco inoxidavel,
tais como as dobradicas, as travas da tampa, os fechos de pressao laterais da tampa
da caixa e os suportes metélicos e abracadeiras para instalacdo. Aberta, a caixa deve
permitir o facil acesso aos componentes internos. Deve possuir fechadura onde
sejam fornecidas as cdpias de chave unificadas (segredo Unico para todas as caixas);
Alternativamente podem possuir local para instalacédo de cadeado, sendo este
obrigatoriamente fornecido para cada caixa de acondicionamento com as copias de
chave unificadas para todos os cadeados. Devem ser fornecidas 3 (trés) cépias de
chave unificadas, por unidade de caixa de acondicionamento {(com o mesmo segredo
de abertura), para cadeado ou fechadura, para todas as ETRSs;

No caso da caixa de acondicionamento ser fabricada em material metélico, as
antenas do modem deverdo ser instaladas na parte exterior da mesma;

Para reduzir o tempo de instalacdo em campo, facilitar a substituicdo de
componentes em uma eventual manutencdo em campo, eliminar a tarefa de
conectar o cabeamento interno e reduzir 0 erro associado a esta tarefa se realizado
por pessoal ndo familiarizado com o equipamento, a caixa de acondicionamento deve
ser fornecida com passagem de cabos através de conectores pré-montados de
fabrica na sua parte inferior atendendo invélucro NEMA 250 (4X) ou grau de protecado
IP equivalente;

Devem ser fornecidos protetores de surtos de tensdo (“surge voltage protectors”)
instalados individualmente em trilho DIN ou em outro tipo de suporte de instalacéo
(aparafusado ou destacavel) no interior da caixa de acondicionamento para protecdo
da entrada da ETR,;

Deve ser provido também na parte inferior da caixa de acondicionamento, 1 (um)
terminal externo para conexdo de cabo de aterramento, conectado internamente ao
borne de aterramento geral do modem celular, ao terra do controlador de carga, ao
terra dos protetores de surto de tensdo e ao terra do protetor contra surtos das
antenas do modem celular;

Todas as conexfes externas de entrada e saida de sinais devem ser identificadas na
caixa de acondicionamento, internamente e externamente, através de etiquetas ou
gravacao resistentes as intempéries e radiacdo solar. Os cabos externos da ETR
também devem ser identificados através de etiguetas ou gravacdo resistentes as
intempéries e radiagdo solar;

As caixas de acondicionamento devem ser fornecidas com todos os suportes,
parafusos e abracadeiras em material inoxidavel para fixacdo em tubos verticais de
50 mm de diametro externo (dimensdes sugeridas, mas ndo obrigatérias);

Para cada caixa de acondicionamento devem ser fornecidos sacos ou “sachets” de
dessecante de silica-gel com peso compativel com o volume de ar interno desses
compartimentos, para um periodo de troca a cada seis meses. Devem ser fornecidos
dessecantes sobressalentes embalados hermeticamente para 2 (duas) reposicdes;
No cabeamento internc da caixa de acondicionamento bem como nas terminacdes
dos conectores devem ser aplicados tubos termocontrateis com adesivo interno tipo
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“hot-melt” para garantir protecdo contra umidade e perfeita isolacdo do conjunto
recoberto.

Sistema de controle das ETRs e armazenamentos de dados

Os sistemas de controle e armazenamento de dados das ETRs deverao ter as seguintes
caracteristicas:

a} Possuir computador industrial que permita a instalacdo do software de controle e
gerenciamento da Estacao Total. O computador industrial deve ser fornecido com o
software de controle e gerenciamento da Estacdo Total ja instaiado;

b) O software de controle e gerenciamento da Estacdo Total instalado deve permitir o
envio dos dados armazenados no computador industrial, para o software do
computador que fard o gerenciamento de dados localizado na CEMADEN, assim que
a conexao com a Internet via GSM for estabelecida, de modo gque todas as
informacdes coletadas pela Estacdo Total ndo sejam perdidas, mesmo com possiveis
inconsisténcias do sinal GSM;

c) Deve armazenar todas as configuracdes destinadas a ETR em memédria ndo volatil e
iniciar automaticamente o controle do sistema quando o equipamento estiver
energizado;

d} Garantir gue os comandos de aquisicdo de dados da ETRs funcionem de forma
independente do sistema de transmissao;

3.6.1 O computador industrial deve atender minimamente as seguintes
caracteristicas:

a) Possuir HD interno para armazenamento de no minimo 40GB;

b) Possuir meméria RAM de alta performance de no minimo 2GB DDR;

c) Possuir interface de comunicacdo com no minimo duas portas Seriais e duas
portas USB;

d) Possuir ainda porta de saida de video tipo VGA ou HDMI para permitir a
conexao a um monitor;

e) Possuirtambém porta USB para utilizacdo de mouse e teclado;

f}  Possuir entrada para cartdo Compact Flash e cartdo Compact Flash de no
minimo 8GB;

g} Possuir porta de comunicacado para Ethernet;

h) Operar a temperaturas de -10°C a +45°C;

i} Resistir a umidade até 90%, nao condensado;

i} Possuir dimensbes adequadas para instalacdo dentro da caixa de
armazenamento fornecida;

k) Possuir indice de protecdo P40, segundo o padrdo internacional IP;

I} Aceitar a alimentacdo entre 12-32V DC;

3.7 Modem celular

Cada Conjunto de Monitoramento de Movimentos de Massa deve ser provido de modem
celular para transmisséo dos dados coletados pela ETR. Os requisitos minimos para o
modem celular séo os seguintes:

a)
b)

)

interface de rede: GSM/GPRS5/3G;

Faixas de frequéncia: “Quadband” ", ficando a cargo da licitante a garantia da
compatibilidade técnica na conexdo do modem a qualquer rede de telefonia celular
instalada no Brasil,

Desbloqueado para qualquer operadora de telefonia celular;
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d} Conector de antena: 50 Ohms, SMA ou TNC;

e} Capacidade para operar, na faixa de temperatura de -10C° +45°C;

f) Protocolos disponiveis: IP Versao 4, TCP, UDP;

g) Tensdo de alimentacdo compativel com o Subsistema de Energia especificado no
item 3.8;

h}) O produto ou transmissor deve ser homologado pela ANATEL. Os documentos
comprobatérios da homologacdo devem ser entregues no ato da entrega dos
documentos de habilitacao;

i) Deve possuir entrada para dois chips de celular e capacidade para troca automatica
de operadoras em caso de gueda de conexao de rede. Alternativamente podem ser
fornecidos 2 {dois) modens com apenas um chip cada, fazendo o chaveamento
automaético entre eles em caso de queda de conexdo de rede.

3.7.1 Deve ser fornecido para cada modem a respectiva antena, a qual serd, na
maioria dos casos, instalada no interior da caixa de acondicionamento
conectada diretamente ao modem, com as seguintes especificacdes técnicas:
a) Tipo: monopolo vertical com conector acoplado;

b) Frequéncia: “Quadband”;

c) Ganho: 2,14 dBi ou maior;

d) Polarizacao: vertical;

e) Conector: SMA macho integrado a antena com fornecimento obrigatério
de adaptador SMA fémea p/ TNC macho (para o caso de sinal fraco e
instalacdo da antena no conector externo da caixa de
acondicionamento);

F) Impedancia: 50 Ohmes.

3.8 SUBSISTEMA DE ENERGIA

O Conjunto de Monitoramento de Movimentos de Massa serd alimentado primariamente
pela rede elétrica local, e ocasionalmente por um banco de baterias a ser conectado
automaticamente ao sistema em caso de queda de gueda de energia. Os reguisitos minimos
do subsistema de energia sao:

O sistema completo de alimentacdo deve possuir as protecdes necessédrias para suportar
condicbes ambientais adversas como chuva, radiacao solar, poeira e transientes elétricos da
rede.

A alimentacdo priméria do sistema deve ser provida por uma fonte estabilizada para
conexdo a rede elétrica, conforme tensao disponivel no local, 110 V ou 220 V.

O sistema deve possuir bateria{s) estacionédria(s) selada(s) com reserva de energia
suficiente para manter o sistema operando normaimente por no minimo 3 (trés) dias
consecutivos sem recarga.

Possuir ainda dispositivo carregador/regulador de carga da(s) bateria(s) capaz de fornecer a
regulacao adequada para a protecdo contra danos por drenagem ou sobrecarga excessiva
da bateria com poténcia minima compativel com o sistema elétrico da estacao.

O fornecedor devera apresentar os calculos de consumo de energia da estacdo durante
operacao critica (condicdo de méaximo consumo), de forma a demonstrar que a
capacidade do banco de baterias ofertado atende plenamente aos requisitos deste Edital,
considerando um fator de seguranca de 1,5 para a corrente médximo de consumo e um
limite de descarga de 80% para o banco de baterias.
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3.9 CONJUNTO DE FERRAGENS E ACESSORIOS PARA MONTAGEM DA ESTAGAO TOTAL
ROBOTIZADA E DOS PRISMAS REFLETORES E DE REFERENCIA

3.9.1 Cada Conjunto de Monitoramento de Movimentos de Massa serd fornecido
acompanhado de sua estrutura de instalacdo, a qual poderd ser:

3.9.1.1Para cada ETR:

a)

1 (uma) base metélica resistente a corrosdo (base nivelante), em aco
inoxidavel ou aluminio, com dispositivo ou parafusos para nivelamento
& fixacdo da ETR.

Um Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
composto por 1 (um) captor tipo Franklin com ponta simples, 20 (vinte)
metros de cabo de cobre secdo 35 mm?, 3 (trés) hastes de aterramento
de didmetro 3/4" de 2,4 m de comprimento, conectores, isoladores e
acessOrios necessdrios a sua correta instalacdo conforme
recomendacdes constantes na NBR 5419. A estacdao deve possuir
protetor contra surto de tensdo para cada elemento externo a caixa de
acondicionamento (sensores, antena, etc), o gual deve ser instalado
internamente em trilho tipo DIN ou similar e conectado a malha
externa de aterramento do sistema. Todos os pontos de terra internos
a caixa de acondicionamento (Datalogger, Modem Celular, protetores
de surto, reguladores de carga entre outros) deverdo possuir
aterramento comum e os materiais utilizados devem suportar, sem
dano significativo, os efeitos térmicos e eletrodinamicos das correntes
de descarga atmosféricas.

3.9.1.2Para os Prismas:

a) 120 {cento e vinte) suportes para prismas refletores de
monitoramento, que garantam acuracia na centragem e fixacdo dos
primas, ndo permitindo o deslocamento dos mesmos;

b) 5 (cinco) suportes para prismas de referéncia,que garantam acuréacia
na centragem e fixacdo dos primas, ndo permitindo o deslocamento
dos mesmos.

3.10 Sensor atmosférico

O sensor serd utilizado para a correcdo atmosférica das distédncias mensuradas pela Estacéo
Total e deverd realizar a medicdo combinada de temperatura e pressdo. O sensor
atmosférico pode ser externo a ETR, ou integrado a mesma, e, deve vir acompanhado dos
componentes necessdrios ao seu funcionamento, entre estes:

a) Cabo de dados e alimentacao;

b) Protetores e suportes, quando necessarios;

4 Especificacdes técnicas detalhadas do sistema completo de aquisigao, processamento,
gravagao e transmissao de dados (“hardware” e “software”)
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O software de gerenciamento e analise dos dados recebidos das ETRs deve ser compativel
com o sistema operacional Microsoft Windows7 {cu com versdes mais recentes de sistema
operacional Microsoft Windows} ou Linux e ter funcdes que permitam:

a} O controle dos intervalos de aquisicao e transmissao de dados, assim como o registro
dos horérios de aquisicéo;

b) O monitoramento de muitiplos sensores, incluindo sensores com funcicnalidades
distintas dos sensores abordados no presente Termo de Referéncia;

¢} Gerenciar a coleta de dados, configurar as atividades de cada sensor e configurar
sistemas de alertas para determinados niveis de movimentacoes;

d) Integracdo dos dados de vérias ETRs;

e) Visualizacdo em planta dos prismas em relacdo a cada uma das ETRs;

f} Conexdo com Estacbes Totais via serial, USB ou TCP/iP;

g) Acesso remoto as Estacdes Totais, permitindo orientar, enviar comandos de busca de
prismas e de mensurar pontos;

h} Deve permitir programacdo de diferentes modos de leitura, separando o nUmero
total de prismas em conjuntos de prismas, de acordo com a localizacdo dos mesmos;

i} Deve permitir migracao entre modos de leitura, a partir de comandos definidos pelo
usuario;

i} Definicdo de pontos de referéncia;

k) Correcbes de posicionamento da ETR a partir de pontos de referéncia e de receptor
GNSS;

I} Correcbes atmosféricas automaticas dos dados enviados pelas ETRs;

m) Verificacdo da tolerdncia de erros nos dados brutos de medicéo;

n) Informacdes sobre o estado do sistema e das medicdes;

o) Emitir automaticamente avisos em caso de deslocamentos significativos de prismas
e em caso de interrup¢do da transmissao de dados;

p) Exportacdo da base de dados (5QL ou ASCIHi);

q) importacado / Exportacdo de arguivos de backup de banco de dados;

r} Exportacdo de graficos em diferentes formatos {exemplo: ASCIH, BMP, DXF, entre
outros);

s} Calculo automatico e checagem de limites de deslocamento;

t}) Envio de mensagens de alerta por e-mail ou SMS;

u) Visualizacdo numérica e grafica dos dados de medidas e dos resultados em
diferentes computadores, por meio de senha de acesso;

v} Geracdo de gréficos com informacdes de precisao, por intervalo de tempo;

w) Customizacado de gréaficos, além da edicdo e pds-processamento;

x) Deve possibilitar a leitura da tensao fornecida pelo subsistema de energia, caso esse
entre em funcionamento, de forma remota, registrando periodicamente estes valores
em intervalos configuraveis pelo usudrio, permitindo o monitoramento de forma
indireta da carga das baterias, mesmo que para isso seja necesséario o fornecimento
de um "software" em separado;

y} Definicdo de diferentes grupos de prisma, onde cada grupo pode ter intervalos de
leitura distintos.

5 Treinamento tedrico e pratico de instalacdo, configuragao, operacao e manutencgao do
Conjunto de Monitoramento de Movimentos de Massa

5.1 Deve ser fornecido treinamento para no minimo 5 (cinco) e no maximo 10 (dez) pessoas
com o conteldo definido abaixo:

Pagina 40 de 51




MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 07/2014

a) O curso deve ser ministrado em Portugués;
b} Deve ser realizado durante a entrega do 1° lote dos produtos, nas dependéncias do
Cemaden.

5.2 O conteldo do curso deve abranger, no minimo, os seguintes tépicos:

a) Descricdo técnica de funcionamento de cada equipamento e de seus mddulos
componentes;

b) Operacdes basicas do equipamento;

¢} Procedimentos de instalacdo e configuracdo do Conjunto de Monitoramento de
Movimentos de Massa;

d} Teoria de operacdo do equipamento (suportado por diagramas de bloco detalhados);

e) Interconexao e instalacdo das ETRs;

fy Testes, identificacdo e correcdes de possiveis inconsisténcias do sistema de
Monitoramento de Movimentos de Massa;

g) Procedimentos de utilizacdo de diagndsticos do monitoramento;

h) Apresentagdo e discussdo de lista de sobressalentes criticos;

i} Treinamento em programacao do sistema, com descricdo técnica de funcionamento
do programa de usudario fornecido, incluindo procedimentos de criacdo e instalacdo
dos programas, parametros e dados auxiliares necessarios (se aplicavel).

5.3 A duracdo do curso devera ser de no minimo 20 (vinte) horas, com aulas tedricas e
praticas.

5.4 As pessoas que receberao treinamento serao indicadas pelo adquirente.
5.5No final do treinamento, deverd ser fornecido um certificado individual de

aproveitamento comprovando a participacdo e o aproveitamento dos profissionais
treinados.

6 Documentag&o técnica completa

Devem ser fornecidos todos os desenhos, diagramas de cabeamento interno e externo,
catdlogos e manuais em lingua portuguesa, cobrindo os principais componentes dos
equipamentos, listados no item 2.1 desse anexo e softwares associados, quer sejam de
origem nacional ou estrangeira, adquirido de terceiros ou fabricados pela prépria empresa
fornecedora. Os manuais técnicos a serem fornecidos pela empresa fornecedora devem
contemplar todas as informacdes necessarias para a correta programacéao, calibracéo,
instalacdo, manutencdo e operacao de todos os componentes e devem cobrir os seguintes
tépicos:

6.1 Documentacgdo do treinamento

Deve ser fornecida toda a documentacao utilizada no treinamento: CDs, manuais,
programas de teste, notas de aula, etc.

6.2 Manual de instalagao
Contendo, no minimo, descricdo dos requisitos e procedimentos para instalacdo em campo

dos Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa, com detalhes da instalacédo da
ETR, caixa de acondicionamento, modem celular, receptor GNSS e acessérios. Deve também
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conter as instrucdes para carregamento e atualizacdo do programa de usuéario e firmware.
Para este manual devera ser fornecida obrigatoriamente a versao em lingua portuguesa.

6.3 Manual de manutencao

Contendo, no minimo, descricdo técnica completa de cada componente do Conjunto de
Monitoramento de Movimentos de Massa: modem celular, ETR e subsistema de alimentacao;
disposicao de componentes e pontos de teste; diagramas de interligacdo e conexdo de
cabos e conectores e roteiro para diagndstico e correcao de falhas.

6.4 Manual de operacao

Contendo, no minimo, descricdo geral dos equipamentos, sequéncias de energizacao,
procedimentos para operacao do modem celular e descarregamento (“download”} de dados
da ETR em dispositivos externos (notebook PC), descricao de eventuais falhas que possam
ser detectadas pelos operadores por meio de inspecado visual, dentre outros detalhes
imprescindiveis para a correta operacdo. Para este manual deverd ser fornecida
obrigatoriamente a versao em lingua portuguesa.

6.5 Manual de Configuracao

Contendo, no minimo, descricdo geral do ambiente de funcionamento do sistema, descricao
de cada funcdo e instrucdo dos comandos de configuracao, com exemplos de utilizacdo e os
procedimentos basicos para programacao/configuracdo do sistema.

6.6 Lista de componentes

A documentacdo deve incluir explicitamente a lista de todos os mdduios e componentes
para serem adquiridos pelo Contratante como sobressalentes e/ou reposicao nas ETRs, apds
o término do periodo de garantia. Esta lista deve explicitar ainda os fabricantes e seus
respectivos enderecos, além do modelo/cédigo de cada um desses componentes, incluindo
componentes eletrénicos, mecanicos e softwares.

7 Resumo dos itens a serem fornecidos (planilha de quantidades)

7.10s itens apresentados na planilha abaixo sdo acompanhados de suas respectivas
guantidades de referéncia.

7.2 O preco total deverd ser desmembrado segundo os seguintes grupos:
a) Equipamentos principais;
b} Suportes;
c) Software / treinamento.

7.3 Os componentes dos 9 (nove) Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa,
objeto deste Termo de Referéncia, sao os seguintes:
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GRUPO 1: EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS

Quantidade

Descricao

Item de referéncia neste

Anexo
9 (nove) Estacbes Totais 31
unidades Robotizadas '
L?n(igg\éz)s: Receptores GNSS 3.2
1080 {(mil e
oitenta) Prismas refletores 3.3
unidades
45 (quarenta e Prismas de 3.4
cinco) unidades referéncia '

9 (nove) Caixas de 35
unidades acondicionamento '
Sistema de controle
L?n(igg\éz)s: e armazenamento 3.6
de dados;

L?n(igg\éz)s: Modem celular 3.7
9 (nove) Subsistema de 3.8
unidades energia '
Conjunto de
ferragens e
acessérios para
9 (nove) montagem da 3.9
unidades Estacado Total '
Robotizada e dos
prismas refletores e
de referéncia
t?n(ig(a)\cli:L Sensor atmosférico 3.10
GRUPO 2: SUPORTES
. o Item de referéncia neste
Quantidade Descricao ANexo
1080 {mil e
oitenta) Suportes de prisma 3.9.1.2
unidades
Suportes para
45 (quarenta e !
cinco) unidades prismas _de 3.9.1.2
referéncia

GRUPO 3: SOFTWARE E TREINAMENTO

Quantidade

Descricao

Iltem de referéncia neste

Anexo
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Licenca de software
de gerenciamento e

10 (dez) cdpias

1 (um) analise dos dados
das ETRs

1 (um) Pa;ote de
treinamento
Documentacao

completa em CD-
ROM

Este Termo de Referéncia foi elaborado pela area técnica e aprovado pela autoridade

competente.
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ANEXO Il
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N2 XXXX/2014, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
(MCTI1) E DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E
ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) E A
EMPRESA

A Unido, por intermédio do MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (MCTI) e do CENTRO
NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na
Rodovia Residente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista/ Estado SP, CEP 12630-000, inscrito
no CNPj sob 0 n? 01.263.896/0026-12, neste ato representado pelo Secretario de Politicas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento, Senhor CARLOS AFONSO NOBRE, designado pela Portaria n® 434,
publicada no Didrio Oficial da Unido (DOU), Secdo 02, pagina 02, do dia 02 de fevereiro de 2012,
inscrito no CPF/MF n? 738.128.978-49, portador da Carteira de identidade n? 4349745, expedida pela

S5P/5P, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..cooocovvviveiiviinniiineenn, inscrito{a) no CNPJ/MF sob o
N s , 5ediado(@) N8 v =] o 2 T, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a} Sr{a) .....ccceevirnnnnn. , portador{a) da Carteira de
identidade n2 ...l , expedida pela (0) ....ccovvivvennns , e CPF N2 (i, , tendo em vista o
gue consta No Processo N2 ...ooivvvviiiiviiineeinens e em observancia as disposicdes da Lei n? 8.666, de 21

de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 2.271, de 7 de julho de
1997 e da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n¢ 2, de 30 de abril de 2008 e suas alteracdes, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n? 07/2014, mediante as clausulas e
condigcdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRO - OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisicdo de 09 (nove) Conjuntos de
Monitoramento de Movimentos de Massa através de Estacdes Totais Robotizadas (ETRs),
com transmissdo automatica dos dados via sinal de telefonia mével {GPRS) e alimentacéo
de energia através de painel solar, conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no
Edital do Pregao identificado no predmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcricdo.

1.2 Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | VALOR UNITARIO ¥g%%'l°_‘
Aquisicao de Conjunto de

Monitoramento de Movimentos
1 de Massa através de Estacdes 09
Totais Robotizadas ~ Conforme

Objeto do Edital

VALOR TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 210 {(duzentos e dez) dias,

contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art. 57, §12, da
Lei n® 8.666, de 1993.

Pagina 45 de 51



, NG i

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 07/2014

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (i, ).

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacédo.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

41 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2014, na
classificacao abaixo:

Gestdao/Unidade: 240224

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001

Elemento de Despesa: 4.4.90.52

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento e demais condicbes a ele referentes encontram-se no
Edital.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 O preco contratado é fixo e irreajustével.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA E DISTRIBUICAO DE VALORES

7.1 O cronograma e distribuicdo de valores sdo agueles previstos no item 5 do Termo de
Referéncia do Edital - Anexo I

CLAUSULA OITAVA - DO PACOTE DE TREINAMENTO

8.1. A CONTRATADA devera realizar treinamento de técnicos indicados pelo CEMADEN,
no ato da entrega do 1° lote, com vistas a garantir a correta instalacdo, operacéao e
manutencao dos Conjuntos de Monitoramento de Movimentos de Massa, nos termos
estabelecidos no Termo de Referéncia — Anexo | e no item 5 da Especificacdo Técnica -
Anexo il do Edital.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS
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9.1 O prazo de garantia de todos os componentes do objeto em questdo serd de no
minimo, 24 (vinte e quatro) meses corridos, apds a entrega definitiva, conforme descrito no
subitem 7.1 do Termo de Referéncia ~ Anexo .

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1 A CONTRATADA prestard garantia no valor de R$ ............... (v ), na
modalidade de ......occiiiiiiii , correspondente a 5% {(cinco por cento} de seu valor
total, no prazo de............ooeeien. , observadas as condic8es previstas no Edital

10.2 As condicdes relativas a garantia prestada sé&o as estabelecidas no edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 As condicdes de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no item 6 do
Termo de Referéncia do Edital - Anexo |.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO

12.1 A fiscalizacdo da execucdo do objeto serd efetuada por Comissdo/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

13.1 As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 As sancdes referentes a execucdo do contrato sdo aguelas previstas no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1 O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no art.
78 da Lei n® 8.666, de 1993, com as conseguéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo das sancdes aplicaveis.

15.2 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condicdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

15.3 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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15.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n© 8.666, de 1993.

15.5 O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

15.5.1 Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.5.3 indenizacbes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serac decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitacBes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
17.1 Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
sera o da Secdo Judicidria do Distrito Federal - justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, gue, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Cachoeira Paulista, 5P, de de 2014
CONTRATANTE: ]
[ RESPONSAVEL PELA ASSINATURA]
[ CARGO]
CONTRATADA:
NOME
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
Cl: Cl:
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ANEXO IV ,
PLANILHA DE PREGO MAXIMO ACEITAVEL

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Aguisicdo de Conjunto de
Monitoramento de
Movimentos de Massa
1 através de Estacées Totais 09 410.681,59 3.696.134,31
- Conforme Objeto do
Edital
VALOR MAXIMO A SER CONTRATADO 3.696.134,31
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ITEM

. VALOR VALOR
DESCRICAO QUANTIDADE | niTARIO (R$) TOTAL (R$)

Aquisicao de Conjunto de
Monitoramento de
Movimentos de Massa
através de Estacdes Totais
Robotizadas - Conforme
Objeto do Edital

09

VALOR MAXIMO A SER CONTRATADO

DADOS DA PROPONENTE

NOME:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ Ne:

ENDERECO COMPLETO:

TELEFONES:

E-MAIL:

VALIDADE DA PROPOSTA: (nao inferior a 60 (sessenta) dias)

Carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pela presente, declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregao
Eletronico n? ...07/2014 do CEMADEN/SEPED/MCTI, especialmente as exigéncias constantes
do item 3 do Termo de Referéncia anexo ao Edital, cujo objeto é a aquisicdo/fornecimento,
instalagao, testes de transmissdo, recepcao de dados e outros procedimentos necessarios
para garantir a entrega dos equipamentos
),0.0,:0.0.0.0.0.:0.0.0.9.0.:0.0.0,:0.0.0.0.0.0.0.00.000.0000000000000008

Declaramos, outrossim, que esse LICITANTE VENCEDOR do Pregdo Eletrénico n2 07/2014 -
CEMADEN/SEPED/MCTI, atende ao art. 59, da Instrucdo Normativa do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao (MPOG) de n? 1, de 19 de janeiro de 2010.

Empresa:

C.N.P.J. (MF): Tel/Fax:

Endereco:

E-mail:

Responsavel da Empresa:

Cachoeira Paulista, de de 2014.

Responsavel da Empresa
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